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1. ZMIANY PROJEKTOWE  
 

 1.1  OPIS ZMIAN  
 

 
Zmiany projektowe: 

1) Należy wykorzystać istniejące okablowanie jako zasilanie projektowanych 
opraw oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Na całości budynku 
zastosowano kable 5-żyłowe do zasilania opraw podstawowych, z których 
jedna żyła jest wykorzystana jako stała faza zasilająca oświetlenie lamp 
awaryjnych i ewakuacyjnych. Wykorzystanie istniejących przewodów wpłynie 
na pomniejszenie kosztów realizacji oraz wpłynie na zmniejszenie utrudnień w 
funkcjonowaniu urzędu 

2) W zestawieniu materiałowym została uwzględniona 1 nadmiarowa oprawa 
Z1. Całkowita ilość powinna wynosić 12 szt. 

3) W zestawieniu materiałowym oraz w projekcie zostało uwzględnionych 8 szt. 
opraw Z2. W rzeczywistości nie ma i nie będzie tych opraw oświetleniowych. 

 


