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LEGENDA: 
K71 - proj. staqa transf. kontenerowa 

- - proj. Bnia kablowa średniego napięcia 
O -proj. slup średniego napięcia 

- proj. Bnia kablowa niskiego naplęda 
• - proj. złącze kablowe, pomiarowe 

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 
Strona SN-UZIEMIANIE 

—.— . istn. Enla napowietrzna średniego naplęcl^trona nN - Samoczynne wyłączenie zasiania. Układ sieci TN 
- proj, rura ochronna 
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PRACOWNIA PROJEKTOWO USŁUGOWA * ENERGETYKA-

Inwestor PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Skarżysko 1:500 
Tytdok.: PBW prząłączenis do sieci elektroenergetycznej budynku hotelu z salą 

bankietową w miejscowości Łopuszno, dz. nr 92/104, gm. Łopuszno. 1 

Tytrys.: Ptan zagospodarowania terenu. 
Plan projektowane] sieci niskiego i średniego naptęda. 
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